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HYÖTYVOIMALAITOS

Kattilan tuottama energia 18568 MWh

Käyntiaste 87,5 %

Vastaanotettu polttoaine

- yhdyskuntajäte 8460 t

 - teollisuusjäte 110 t

Jätteen lämpöarvo 8,7 MJ/kg

raja-arvojen ylitykset 

(30 min laskenta) 0 kpl

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 436

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi

TUOTANTO

PÄÄSTÖT

Tuotannollisesti syyskuu oli kohtalainen. Laitoksen seisokin jälkeisen 

ylösajon ongelmia selvitettiin kuun alussa ja laitos jouduttiin 

ajamaan alas savukaasun letkusuodattimen vian takia. Puhdistimen 

yhden suodatinkammion letkut vaihdettiin kokonaan uusiin. 

Ylösajossa SO2 raja-arvon 24h raja-arvon ylitys.

Jätteenpoltto jouduttiin katkaisemaan kuun puolessä välin kattilan 

slagiongelmien vuoksi.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 425 m³.


